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INFORMATION TILL DRICKSVATTENANLAGGNINGAR

Har du problem med ditt dricksvatten

- Luktar ditt dricksvatten ruttna agg?
- Smakar det metalliskt?

- Ser du sma flugor i vattnet?

Du vill naturligtvis veta vad det beror pa.
Den hér informationen vander sig bade till
dig som har kommunalt dricksvatten och till
dig som har egen brunn.

Broschyrens forsta tabell tar upp problem
som du upptacker néar du anvéander vattnet
som dryck och fér matlagning, fér hygien eller tvitt.

Den andra tabellen har du nytta av efter att forst ha latit analysera vattnet.

Kommunalt vatten &r vanligen bra men om du har problem kan du véanda dig till miljokontoret i
Bergs kommun.

Vattenkvaliteten i privata brunnar kan variera mer. Har maste du sjalv skéta brunnen och se till att
filter och annan utrustning fungerar bra.

Exakta besked om vattnets beskaffenhet far du forst genom laboratorieanalys. For att klarlagga
vilka atgéarder som kan behdvas, kan det vara nodvandigt att lata en fackman géra en beddmning
och eventuellt titta pa anlaggningen.

Kommunens miljokontor har ansvar for dricksvattenkontrollen och ger information och radgivning.
Vi svarar pa fragor och hjalper dig om du tror att du blivit sjuk av vattnet. Du nar oss pa tel 0687-
161 00 vxl eller via e-post: mob@berg.se.



PROBELM SOM DU MARKER SJALV

HUVUD- DELPROBLEM TROLIGA ORSAKER
PROBLEM
Partiklar "sand” och liknande - pumpen suger in material frdn brunnens botten
- ny brunn
- arbete i brunn eller pa ledningsniit
- kalkutfallningar
rostflagor - korrosionsprodukter frin ledningsnitet
- jarnhaltigt grundvatten
- arbete pa ledningsniit
morka flagor - manganhaltigt grundvatten
- rorbeldggning av asfalt
Slam blekt/brunfirgat slam | - korrosion i nitet
- jarnhaltigt grundvatten
- aluminiumrester frin beredning
Grumlighet ljus fallning - borrkax (ny brunn)
- lerslam
gula eller morka - jdrn/manganhaltigt grundvatten
flockar, mérknande
utféllning
Ytfilm tunna ljusa flak - kalkutfillning frdn hart vatten
fargade flak - jdrn/manganutféllningar, eventuellt
i kombination med kalk
fargad, tunn hinna - oljeférorening
- humus eller annat organiskt material
- annan férorening
Belaggningar ljusa, saltlika - kalkutfillningar frdn hart vatten
pA sanitetsgods beldggningar - saltrikt vatten (koksalt)
och i kokkirl
brun/mork - jarn/manganutféllningar
beldggning
bligron beliggning - koppar i vattnet pa grund av korrosion
Skador pa ror, korrosion - lag alkalinitet (“forsurningskinsligt” vatten)
varmvatten- - hog salthalt (fraimst koksalt)
beredare och - olimplig kombination av metaller
maskiner i installationer

- kalkutféllningar fran hért vatten
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HUVUD- DELPROBLEM TROLIGA ORSAKER
PROBLEM
Utféllningar i ror - kalkutfillningar fran hart vatten
- utfillning av korrosionsprodukter
skador pd viarme- - bverhettning pa grund av utfillningar
patroner och maskiner
Textilskador morka flackar, - jirn/manganhaltigt vatten
missfdrgad tvitt - rostflagor
Fargat vatten gul/brunaktigt vatten | - humusimnen
- hog jarnhalt i grundvattnet
- korrosionsprodukter
grasvart vatten - lossrivna manganutfallningar fran rornitet
Gront hir - hég kopparhalt pa grund av korrosion
Tandemaljflickar - hég fluoridhalt i grundvatten
Lukt "ruttna agg", - svavelvite i grundvatten
svavelvite - pdverkan frin avlopp
- vatten som inte omsatts under lingre tid
jord, mossa, sj6 - ytvattenpaverkan, mikroorganismer i n4t
och dylikt eller reservoarer
olja, bensin etc - férorening néra brunn eller rérledning
- plastledning i oljeférorenad mark
gummi, plast - nylagda ror
och dylikt
Smak metallisk, strdv - jarn, koppar eller zink frdn rér p g a korrosion
- hog jdrnhalt i grundvatten
salt, fadd eller bitter - hog salthalt i vattnet
jord, mossa, sj6 - ytvattenpdverkan, mikroorganismer i nit
och dylikt eller reservoarer
gummi, plast - utlésning fran ror och installationer
och dylikt
Diarréer - vattnet forerenat av sjukdomsframkallande
mikroorganismer

- hog sulfathalt
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HUVUD- DELPROBLEM TROLIGA ORSAKER
PROBLEM
Allergi och symptom frén - paverkan fran nidgon mikroorganism
dverkanslighet luftviigar

“badsjuka™: alveolit,
rethosta, frossa,
febertoppar

- paverkan frin ndgon mikroorganism

hudbesvir: klida,
rodnad, utslag

- overkanslighet for vissa tvattmedel

- dverkinslighet mot ndgon mikroorganism

- bverkédnslighet for annan vattenfaktor t ex
hégt pH, hardhet, vissa organiska &mnen

PROBELM SOM KOMMER FRAM VID ANALYS

PAVERKAN
FRAN

FORHOJDA/
AVVIKANDE
HALTER EX.

TROLIGA ORSAKER

Avloppsvatten

forhdjda halter av

- ldckande avloppsledning

vissa bakterier - inldckage av ytligt vatten
(indikatororganismer) | - olimplig brunnsplacering,
kviveftireningar, fosfat | - felkoppling
Akerbruk, som ovan, sarskilt - olamplig brunnsplacering,
godsling nitrat dven kalium - inldckage av ytligt vatten

- littdridnerade jordlager

Ytligt vatten
(humus)

heterotrofa bakterier,
férg, lukt, grumlighet

- inldckage i brunn

Saltvatten

klorid, sulfat

- infiltration av havsvatten eller salt grundvatten

Surt vatten (led-

pH, alkalinitet,

- rdvattnet ar ledningsangripande

ningsangripande) | kolsyra, hardhet, - inldckage av ytligt vatten
aluminium, koppar - oldmplig brunnskonstruktion
Berggrund /mark | fluorid - naturlig férekomst
radon - naturlig férekomst
Mikrobiologisk heterotrofa bakterier, | - déligt rdvatten
tillvéxt i lednings- | mikrosvamp, - ineffektiv beredning
niit aktinomyceter - hog halt av organiskt material i dricksvattnet
Villafilter dalig funktion - felaktig skotsel
mikroorganismer - filtret e anpassat till vatinets beskaffenhet




